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Satin Alan Birim Idari ve Mali Isler Daire Baskanlig

Talep Eden Birim Afad Koordinatorliigii

Alim sekli Dogrudan Temin

Talep Eden Birim fsmail KARTAL 0-224-294 05 73

Sorumlusu
Tel: 0-224-294 02 86

Satin Alma Memuru Dilek Supur Fax: 0-224-294 02 54
satinalma@uludag.edu.tr

S,ilroa Mal ve Malzemenin Cinsi Mal ve Malzemenin Ozellikleri Miktar:

Yangin Sondirme Cihazlarinin Dolum
1- Teknik Sartnamede Belirtilmistir. 6 kalem
Bakim ve Kontrolu

Bagkanligimiz biinyesinde asagida belirtilen sartlar ve ilan eki teknik sartnamede belirtilen 6zelliklerde hizmet
alim1 yapilacaktir.

1- Teklifler 20.10.2026 tarih ve 17.00 saat kadar, Bursa Uludag Universitesi Rektérliigii Idari ve Mali isler
Daire Bagkanligi Satinalma Midiirliigiine elden teslim edilebilecegi gibi posta ve faks yoluyla da

gonderilebilir. Faks génderilmesi halinde, teklif mektubunun 1slak imzali ash da akabinde gonderilecektir.
2-  Kasmitekhifveribmeyeeektir.-/Kismi teklif verilebilir.
3- Mal ve malzemenin tedarikine iliskin her tiirlii giderler (Montaj, nakliye, sigorta, vergi, vb.) tedarik¢iye aittir.
4-  Teklifler KDV harig olarak TL cinsinden verilecektir.
5- Mal ve malzeme, ilgili mevzuat ve 6zelligi itibariyle

6- Tekliflerin, idare tarafindan standart hale getirilen ve asagida bulunan Teklif Mektubu formunun eksiksiz

doldurularak verilmesi gerekmektedir.
7-  Diger hususlar. (Alim1 yapilacak hizmetin 6zelligine gore ayrica belirtilecektir.)

Adres: Bursa Uludag Universitesi Rektorliigii — idari ve Mali isler Daire Baskanhg Goriikle Kampiisii
16059 Niliifer / BURSA

Tel 1 0224 294 02 86
Faks : 0224 294 02 54
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ULUDAG UNIVERSITESi REKTORLUGU
IDARI VE MALI iSLER DAIRE BASKANLIGI

TALEP NO : 247

(Satin Alma Miidiirliigiine)

Teklif Vermeye Yetkili Kisinin;

Ad1 ve Soyadi

Firma Ad1

Acik Tebligat Adresi

Vergi Dairesi ve Vergi Numarasi

Telefon ve Faks Numarasi

Elektronik Posta Adresi

Sira

No

Mal ve Malzemenin Adi

Miktan

Birim Fiyati

Toplam (TL)

6 Kg ABC (KKT)

60 Adet

12 Kg ABC (KKT)

4 Adet

5 Kg Co2

2 Adet

3 Kg Co2

1 Adet

6 Kg ABC Tetik Tertibati

10 Adet

o O Bl W] N =

6 Kg ABC Manometre

10 Adet

GENEL TOPLAM

[
1

N
1

Yukarida belirtilen (...

Kalem) mal ve malzeme alimina ait teklifimizi KDV harig
TL bedel karsiliginda vermeyi kabul ve taahhiit ediyorum/ediyoruz.
Teklifimiz ..../..../.... tarihine kadar gecerlidir.

3- S6z konusu mal ve malzemeler idarece tarafimiza siparis verilmesinden sonra .... takvim guni
icerisinde teslim edilecektir.
4- 6502 Sayili Tiiketici Korumas1 Hakkinda Kanun ve ilgili mevzuat hiikiimlerini kabul ediyor, mal ve
malzemelerin garanti kapsaminda oldugunu taahhiit ediyorum.
5- Teklifimizin kabul edilmesi halinde siparis yazisinin, yukarida yer alan; elektronik posta adresime

veya faks numarama tebligat yapilmasini:
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O Kabul ediyorum.
O Kabul etmiyorum.

Teklif Vermeve Yetkili Kisinin:
Adi1 ve Soyadi

Imzas1

Firma Kasesi
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T.C.

BURSA ULUDAG UNIVERSITESI REKTORLUGU
YANGIN SONDURME CIHAZLARININ

DOLUM, BAKIM VE KONTROLUNE iLISKIN TEKNiK SARTNAME

1- ISIN ADI VE KAPSAMI:

Ekli listede belirtilen Kuru Kimyevi Toz ve Karbondioksit Gazl: Yangin Sondiirme Cihazlarinin

dolum, bakim ve kontroliine iliskin islemleri kapsamaktadir.
2- DOLUM, BAKIM VE KONTROLUNE ILiSKiN SARTLAR :

A- KURU KIMYEVI TOZ

1. Cihazlar, 97/23/AT Basingli Ekipmanlar Direktifine gére AT Tip Inceleme Belgesine ve TS
862-7 EN 3-7+A1’de (elde taginabilen yangin séndiiriiciiler i¢in) belirtilen norm ve standartlara

sahip olacaktir.

2. Toz, insan saglifina zarar vermeyen, nem orani en fazla %0,25, akiskanligi 85 g/saniye, -20
ile +60 °C simrlarinda fiziksel ve kimyasal degisim gostermeyen, yogunlugu 1,05-1,25 gr/cm3,
tane iriligi 0,04mm’den kiigiik, partikiil dagilim %65 olan, garanti siiresince tortulasip
katilasmayan, havada yayilma &zelligi gosteren ve 1000 volt kadar elektrik akimim iletmeyen

dzellikte olmalidir. Piiskiirtme uzaklifi 4 metreden az olmayacaktir.

3.Cihazlarin garanti siiresi igerisinde arizalanmasi durumunda tamirde gegen siire garanti

siiresine eklenecektir. Bu siire yiiklenici firmaya bildirim tarihinden itibaren baglar.

4, Kapanma kabiliyeti tetik tertibath (agildiktan sonra kendi kendini kapatan valf donanimli)
olacaktir.

5. Sondiiriicii tiipii TS EN 13322-1°de belirtilen &zelliklerde olacaktir.

6. Cihaz gévdesi lizerinde; iiretici firma adi, standart isaretleri (TSE, CE), sondiirme maddesi
markasi, seri numaras! ve liretim tarihi, liretici firmaya ait emniyet mubhrii, test ve kullanma
basing degerleri yazilmis olacaktir. Hortum iizerinde TS EN ISO 5774 isaretleri olacaktir.
7. Cihazlarda itici gaz olarak Azot (N) gaz1 (14-17 bar) kullanilmalidir.

\.
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8. Tozun, Glivenlik Bilgi Formu (SDS) olmalidir.
B- KARBONDIOKSIT(CO2) GAZI

1. Alim veya dolumu yapilan cihazin karbondioksit gaz1 (CO2) %99,5 safliginda ve TS EN ISO

5923 standartlarina uygun olmahdir.
2. Gazin, Gitvenlik Bilgi Formu (SDS) olmalidir.
3. Calisma sicaklik araligi —20 °C / +60 °C olmalidir.

C. DIGER HUSUSLAR

1. Firma, ekli listede bulunan yangin séndiirme tiiplerinin dolum, bakim ve kontrol iglemlerini
Afet ve Acil Durum Yonetimi Merkezi tarafindan gérevlendirilecek bir personel goézetiminde

yapacaktir.

2. Dolumu yapilacak olan yangin séndiirme cihazlari, firma tarafindan bulunduklari yerden
almarak igerisinde sondiirme maddesi kalmayacak sekilde goreviendirilen Afet ve Acil Durum

Yonetimi Merkezi personeli egliginde firma bogaltim tesisinde bosaltilacaktir.

3.Bosaltma islemi tamamlandiktan sonra Afet ve Acil Durum Yonetimi Merkezi gorevlisi

tarafindan gerekli kontroller yapildiktan sonra YSC larinin dolum islemine baglanacaktir.

4. Yangin sondiirme cihazlar, hidrostatik basing ve sizdirmazlik testine tabi tutularak, durumlari
tespit edilecektir. Test sonuglari, hem cihazlarin iizerindeki etiketlere yazilacak, hem de ilgili

birime rapor halinde sunulacaktir.

5. Ekli listede bulunan tiim yangmn sdndiirme tiiplerinin firma tarafindan tiim kontrolleri
yapilacak ve standartlara uymayan cihazlar Afet ve Acil Durum Yonetimi Merkezine

bildirilecektir.

6. Tiim yangmn séndiirme cihazlarimn periyodik kontrol ve bakimi TSE ISO/TS 11602-2

standartlarma gore yapilacaktir. Kullanilan malzemeler TSE ve CE belgeli olacaktir
C L—M_—/
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4
7. Tiim yangin sondiirme tiiplerinin standartlarda belirtilen hususlar dogrultusunda, Dolum
yapan firma tarafindan yerinde yilda (1) bir kez genel kontrolleri yapilacak, toplam 4 yil

stiresince kontrolleri yapilacaktur.

8. Yiiklenici firma, cihazlan dolum igin aldiginda, séndiirme cihazlarimin bulunduklar yerleri
tehlike altinda birakmamak i¢in, ayn: yere, aldig: séndiirme cihazin 6zelliginde ve ayni sayida

kullanima hazir yangin séndiirme cihazlarim gegici olarak birakmak zorundadir.

9. Normal sartlarda garanti kapsami icerisinde bosalan veya kullamim &zelligini yitiren cihazlar
tespit edilip yiiklenici firmaya teslim edilecek ve ilgili firma tarafindan iicretsiz olarak
doldurulacak ve bakim yapilacaktir. Bdyle bir durumda is¢ilik masrafi, degistirilen parcga bedeli

veya herhangi bir ad altinda ticret talep edilmeyecektir

10. Dolum veya satin alim yapilan yangin séndiirme cihazlarinin arasindan %1 oraninda cihaz
segilerek, tahlil igin TUBITAK (BUTAL) Bursa Test ve Analiz Laboratuvar1 Miidiirliigiine
gonderilecektir.

a) Deney igin gerekli tiim malzemeler ile tahlile iligkin tiim laboratuvar masraflari firma
tarafindan karsilanacak.

b) Yapilan test sonucunda TSE standart degerleri karsilamadifinda dolumu yapilan farkli
bir seriden tekrar YSC dolum sayisimin%]1 oraninda tiip secilerek teste gdnderilir.

¢) Test sonucu tekrar TSE standartlarini karsilamamasi durumunda firma ile yapilan
sozlesme iptal olacaktir. Firma bu konuda maddi ve manevi higbir hak talep
etmeyecektir.

d) Ayrnica dolumu yapilan cihazlarin %1 oraninda Afet ve Acil Durum Y&netimi Merkezi
personeli tarafindan sec;ilerelé cihazlarin yangin séndiirme deneyi Universite kampiis
alam i¢inde uygun goriilen yerde yapilacaktir.

¢) Dolum ve alim yapilan yangin séndiirme cihazlarindan, numunelerin laboratuvar analiz
ticretleri ile ilgili her tiirlii maliyet firma tarafindan karsilanacaktir. Kurumdan herhangi

bir 6deme talep edilmeyecektir

11. Tiipler, doluma giderken bos tartilarak teslim edilecek, dolumdan geldiginde Idare

tarafindan dolu tartilarak teslim alinacaktir.

12. Firma; bakim-onarim ve Kuru Kimyevi ABC Toz, Karbondioksit ve Halokarbon grubu
Gaz dolumlarina ait servis hizmetlerini Bakanlik¢a belgelendirilen tesislerin diginda
herhangi bir yerde yaptiramaz. Bununla ilgili olarak tesisler (firmalar) belgelerini ibraz

edeceklerdir. Bu belgeler farkli farkli firmalarin degil, imalatg: veya dolum yetkisi almis

\.
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7. Tim yangin séndiirme tiiplerinin standartlarda belirtilen hususlar dogrultusunda, Dolum
yapan firma tarafindan yerinde yilda (1) bir kez genel kontrolleri yapilacak, toplam 4 yil

stiresince kontrolleri yapilacaktur.

8. Yiiklenici firma, cihazlan dolum igin aldiginda, séndiirme cihazlarimin bulunduklar yerleri
tehlike altinda birakmamak igin, ayn: yere, aldig: séndiirme cihazin $zelliginde ve aym sayida

kullamima hazir yangin séndiirme cihazlarini gegici olarak birakmak zorundadir.

9. Normal sartlarda garanti kapsami icerisinde bosalan veya kullamim &zelligini yitiren cihazlar
tespit edilip yiiklenici firmaya teslim edilecek ve ilgili firma tarafindan iicretsiz olarak
doldurulacak ve bakimi yapilacaktir. Bdyle bir durumda is¢ilik masrafi, degistirilen parga bedeli

veya herhangi bir ad altinda ticret talep edilmeyecektir

10. Dolum veya satin alim yapilan yangin séndiirme cihazlarinin arasindan %1 oraninda cihaz
segilerek, tahlil igin TUBITAK (BUTAL) Bursa Test ve Analiz Laboratuvari Miidiirliigiine
gonderilecektir.

a) Deney igin gerekli tiim malzemeler ile tahlile iligkin tiim laboratuvar masraflar1 firma
tarafindan karsilanacak.

b) Yapilan test sonucunda TSE standart degerleri karsilamadifinda dolumu yapilan farkli
bir seriden tekrar YSC dolum sayisimin%]1 oraninda tiip secilerek teste gdnderilir.

¢) Test sonucu tekrar TSE standartlarini karsilamamasi durumunda firma ile yapilan
sozlesme iptal olacaktir, Firma bu konuda maddi ve manevi higbir hak talep
etmeyecektir.

d) Ayrnica dolumu yapilan cihazlarin %1 oraninda Afet ve Acil Durum Y&netimi Merkezi
personeli tarafindan sec;ilerelé cihazlarin yangin séndiirme deneyi Universite kampiis
alam i¢inde uygun goriilen yerde yapilacaktir.

¢) Dolum ve alim yapilan yangin séndiirme cihazlarindan, numunelerin laboratuvar analiz
tcretleri ile ilgili her tiirlii maliyet firma tarafindan karsilanacaktir. Kurumdan herhangi

bir 6deme talep edilmeyecektir

11. Tiipler, doluma giderken bos tartilarak teslim edilecek, dolumdan geldiginde Idare

tarafindan dolu tartilarak teslim alinacaktir.

12. Firma; bakim-onarim ve Kuru Kimyevi ABC Toz, Karbondioksit ve Halokarbon grubu
Gaz dolumlarina ait servis hizmetlerini Bakanlik¢a belgelendirilen tesislerin diginda
herhangi bir yerde yaptiramaz. Bununla ilgili olarak tesisler (firmalar) belgelerini ibraz

edeceklerdir. Bu belgeler farkli farkli firmalarin degil, imalatgi veya dolum yetkisi almig

\,
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4. Firma, sondiirme maddesi, cihaz ve ekipmanlarina iliskin tarihi gegerli ISO 9001:2015 TS
EN, ISO, CE standart belgelerini, Bayilik Sézlesmesi ve Satig Sonrasi Hizmet Belgesini Idareye

ibraz edilecektir.

5. Yiiklenici firma, tarihi gegerli ve TS 11827 Hizmet Yeterlilik Belgesini idareye ibraz

edecektir.

6- Kuru Kimyevi Toz ve Karbondioksit Gazli Yangin Séndiirme Cihazlarimn alim, dolum,
bakim ve kontroliine iliskin tiim islemlerde Binalann Yangindan Korunmasi Hakkinda

Yonetmelik ve diger ilgili mevzuat hiikiimleri uygulanacakt!\r.

Wk atzl
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